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Прилагаемые документы. 

-Технические условия № 2026-00351-ТУ от  12.05.2026 г., выданные АО «Пен-

зенская горэлектросеть»; 

-Техническое задание на проектирование электрических сетей 

Раздел 1 

Пояснительная записка 

Проект строительства КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-848 (ф.7.3) до точки 

подключения ВРУ с ЛЭП нежилого здания крытой стоянки автомобилей с ка-
дастровым номером 58:29:2009016:4991, г.Пенза, ул. Ново-Казанская, для 
присоединения к электрическим сетям потребителя третьей категории с мак-

симальной мощностью Рmax=150 кВт, на напряжение ~ 380 В., выполнен со-

гласно технических условий № 2026-00351-ТУ от  12.05.2026 г., выданных 

АО «Пензенская горэлектросеть». 

Раздел 2 

Проект полосы отвода 

Кабельная линия прокладывается по городской территории со сложив-
шейся инженерной инфраструктурой, благоустройством, по существующему 

рельефу местности. 

Кабель проложить, согласно типовому решению А5-92, в земле в тран-

шее на глубине 0,7 м от планировочной отметки с устройством песчаной по-

душки, сверху закрыть кирпичом. Пересечение проезжей части выполнить 
методом ГНБ в полиэтиленовой трубе ПЭ-100 SDR-17 ∅ 160 (см. лист 2).  Пе-
ресечение с инженерными коммуникациями - в полиэтиленовой трубе ПЭ-100 

Ø110х6,6мм открытым способом. 

Охранная зона КЛ-1 кВ, согласно постановления Правительства РФ 

№160 от 24 февраля 2009 года, составляет 1 м в каждую сторону от крайнего 

кабеля. 

В охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, вы-

полнение земляных работ, посадка деревьев, складирование любых материа-
лов. 

Раздел 3 

Технологические и конструктивные решения линейного объекта 
Проектом предусматривается: 



1. Прокладка в земле в траншее  КЛ-1 кВ кабелем АВБбШв 4х150 мм² от 
РУ-0,4 кВ ТП-848 (ф.7.3), до щита заявителя  в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 58:29:2009016:2755, г.Пенза, ул.Ново-Казанская (см. лист 2). 

2. Установка учетного комплекса в РУ-0,4 кВ ТП-848 Ф.7.3. 

Марка кабеля выбрана с учётом рельефа местности, физико-

химических свойств почвы. Кабель АВБбШв предназначен для прокладки в 
земле со средней коррозионной активностью на трассах с наличием блуж-

дающих токов. 
Сечение кабеля выбрано по длительно-допустимому току, проверено 

по потере напряжения и по условию обеспечения автоматического отключе-
ния при однофазном коротком замыкании, согласно прилагаемому расчету 

при токе плавкой вставки в РУ-0,4кВ ТП-848 Iпл=250 А.  

Монтажные работы ведутся в действующей электроустановке, в сущест-
вующей застроенной части города с разветвленной сетью инженерных комму-

никаций, в стеснённых условиях, в охранной зоне инженерных сетей.  

Эксплуатация электрооборудования должна осуществляться квалифи-

цированным обслуживающим персоналом, прошедшим проверку знаний и 

имеющим квалификационную группу по технике безопасности, предусмот-
ренную “ Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ”. 

 Ответственным за электрохозяйство может быть назначен инженерно-

технический работник данного предприятия или по совместительству соглас-
но “Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ”. 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и прави-

лами: СП 256.1325800.2016, СП 118.13330.2012, “Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок”  

 Электромонтажные работы выполнить согласно СП 76.13330.2016, 

ПУЭ и с соблюдением “ Правил по охране труда при эксплуатации электроус-
тановок ”. 

  

Раздел 4 . 

 Здания, строения и сооружения входящие в состав инфраструктуры ли-

нейного объекта 
Проектом строительство не предусматривается.  
 

Раздел 5 . 

Проект организации строительства 

 Работы по строительству кабельной линии в существующей застройке  
выполняются вручную и с использованием переносного  электроинструмента.  

Раздел 6 . 

Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 

Проектом демонтаж не предусматривается. 
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Заказчик:АО "ПГЭС" Заявитель: ИП Городничий В.В.

 Код: 2026-00351-ТП                          Шифр:117-07-26-ЭС

Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-848 (ф.7.3) до точки подключения ВРУ с ЛЭП нежилого
здания крытой стоянки автомобилей с кадастровым номером 58:29:2009016:4991, г.Пенза,

ул.Ново-Казанская

РД 1.1 3

Общие данные (начало) ПГЭС

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

Нач.отдела Ходаковский

Исполнил Шумская

Условные обозначения

Обозначение Наименование Примечание

КЛ-1кВ  проложенная в трубе

Проектируемая кабельная линия КЛ-1кВ

1.1...1.2

2

Общие данные

3

План КЛ-1кВ. М 1:500. Схема электроснабжения.

Кабельный журнал

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

А5-92 Прокладка кабелей до 35 кВ  в траншеях

Прилагаемые документы

117-07-26-ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов
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Заказчик:АО "ПГЭС" Заявитель: ИП Городничий В.В.

 Код: 2026-00351-ТП                          Шифр:117-07-26-ЭС

Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-848 (ф.7.3) до точки подключения ВРУ с ЛЭП нежилого
здания крытой стоянки автомобилей с кадастровым номером 58:29:2009016:4991, г.Пенза,

ул.Ново-Казанская

РД 1.2

Общие данные (окончание) ПГЭС
Нач.отдела Ходаковский

Исполнил Шумская

Надежность действия предохранителя обеспечивается

РАСЧЕТ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.

РАСЧЕТ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.

сопротивл.

Суммарное

км

кабеля,

Длина

сечение

кабеля,

МаркаРасчетная

точка кратность

ПУЭ

Нормируемая

тока

автом. выключ.

Однофазный

ток
тока

предохранителя.
вставки

Ток плавкой 

Ток расцепителя

Iк.з, А
А

питания,
от точки

Ом

кратность

Расчетая

2
АВБбШв 4х150 мм - 1кВРУ-0,4кВ ТП-848 15,112500,0635 3779,52 3,00,099

Сопротивление трансформатора ТМГ-630 кВА                                         Zтр/3=0,042/3=0,014

Сопротивление петли фаза-ноль кабеля  АВБбШв 4х150мм2 (99м)                   Zпф-о=0,5*0,099=0,0495

Напряжение петли фаза-ноль                                                                       Uф=240 В

Расчетный ток однофазного замыкания

  Iк.з.= Uф/(Zтр/3+Zn ф-о)=240/(0,014+0,0495)=3779,52А

Расчетная кратность тока

  k=Iк.з./Iпред=3779,52/250=15,11
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Схема захода КЛ-1 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-848

АВБбШв 4х150 мм2 - 1кВ

ф.7.3

АВбШв 4х150мм2-1кВ

  Lтр=19м (ГНБ-72м),  Lк=99м
Рmax=150кВт

I=230,33 А

ВРУ  в гран. з/у с

кад. № 58:29:2009016:2755,

г. Пенза, ул. Ново-Казанская

Объемы работ,

выполняемые

Заявителем

Схема электроснабжения

РУ-0,4кВ ТП-848

250
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ТШП
250/5Wh

ф.7.3

I-prom.3-3T-2-0,5S/1-P-R-N-N

(3х230/400В)
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Заказчик:АО "ПГЭС" Заявитель: ИП Городничий В.В.

 Код: 2026-00351-ТП                      Шифр:117-07-26-ЭС.СО

Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-848 (ф.7.3) до точки подключения ВРУ с ЛЭП нежилого
здания крытой стоянки автомобилей с кадастровым номером 58:29:2009016:4991, г.Пенза,

ул.Ново-Казанская

РД 1 2

ПГЭС
Нач.отдела Ходаковский

Исполнил Шумская
Спецификация оборудования,

изделий и материалов

1 КЛ-1кВ

1.1

Объем земляных работ

19м(траншея Т1, 1 кабель в траншее)Строительная длина траншеи (без прокола)

1,14Песок м 3

3м

3мОбъем земли, подлежащей засыпке в траншею

Объем земли, удаляемой из траншеи

2,28

3,42

Объем земли, подлежащей удалению с места прокладки кабеля м 3 1,14

60Кирпич ГОСТ 530-95* шт.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.11

1.12

1.13

1.14 Пересечение с инженерными коммуникациями 10шт.

м 72

Прокол методом ГНБ L=72 м шт. 1

24

1.7

1.8

1.9

1.10

Чернозем
3м 1,1

99м

шт. 2Уплотнители кабельных проходов УКПт-175/50 термоусаживаемые УКПт-175/50

2шт.

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 17 ∅110х6.6мм (ГНБ)

Кабель силовой бронированный сечением 4х150 кв.мм АВБбШв 4х150мм2-мп-1кВ

Муфта концевая  4х жильная, наруж. установки, на кабель 150-240 кв.мм 4ПКТп(б)-1-150/240(Б)

Щебень
3м 0,8

Вскрытие асфальта

Восстановление асфальта

2м

2м

8

м 4Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR 17 ∅110х6.6мм 

1.15

1.16

1.17
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Позиция Наименование и техническая характеристика

9876543

Примечание
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала

Завод -
изготовитель

Единица
измерения

Масса
единицы, кг

Коли-
чество

2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Монтаж учета эл.энергии в РУ-0,4 кВ ТП-848 в составе:

Трансформатор тока к.т. 250/5

Коробка испытательная ИКК (прозрачная крышка)

1шт.

3шт.ТШП-0,66-30-0,5-250/5-У3

Провод ПУГВ 1х2,5

1шт.

30м.

Наконечник 20шт.НВИ 2-4

Наконечник 30шт.НШВИ 2,5-12

Короб перфорированый ТD 25х25 1м.

Площадка под стяжку для прямого монтажа белая 10шт.

Сальник ввода-вывода 20 мм 2шт.

Лента спиральная монтажная SWB-15 D=15/d=12 мм (10м) 0,2упак.

Винт цинк. пот. 4х12 5шт.

1комплектов

2.11

Счетчик эл.энергии I-prom.3-3T-2-0,5S/1-P-R-N-N I-prom.3-3T-2-0,5S/1-P-R-N-N (3х230/400В) 

Плавкая вставка в предохранитель ПН2-250, ток вставки I вст=250А  шт 3ПН2-250

3

3.1

РУ-0,4кВ ТП-848
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